
 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Lo smottamento della scarpata in località Statto, situata nel Comune di Travo (PC), ha 

causato la rottura della tubazione di adduzione del gas metano a servizio dei Comuni di Bobbio, 

Coli e Travo ed ha comportato la mancata erogazione dei gas ai clienti finali. 

Il personale della Gas Plus Reti S.r.l., avvisato del fatto alle ore 8.30 circa, giunto sul posto, 

ha predisposto immediatamente un servizio alternativo di fornitura del gas metano mediante carri 

bombolai. 

Riducendo al minimo il disagio delle popolazioni, il servizio è stato ripristinato alle ore 

12.30 circa. 

Il personale della Gas Plus Reti S.r.l. con l’ausilio di altoparlanti  ha tenuto informati i 

cittadini sull’evolversi della situazione. 

Nel contempo, sono proseguite le attività di riparazione della condotta di DN 200 in media 

pressione che sono state ultimate alle ore 16.00 circa, ristabilendo il normale servizio. 
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